
 
Routinemäßige Untersuchungen 
 
I. nach Anlage 1 Teil I und Teil von Anlage 3 Teil I der Trinkwasserverordnung 2023 
 

Bezeichnung Einheit 

Entnahme-
stelle 

WT Hohen-
straßen 

ON 
Mainhardt 

KiGa 
Huzele 

ON Mainhardt 
KiGa 

Herrenwiesen 

ON 
Gewerbegebiet 

„Äußerer 
Eichwald“ 

ON 
Gailsbach 

ON 
Gögelhof 

ON 
Klingenhof 

ON 
Steinbrück 

ON Storchs-
nest 

Proben-Nr.: UST-25-
0116305-03 

UST-25-
0078358-07 

UST-25-
0078358/05-1 

UST-25- 
0078360-03 

UST-25- 
0078358-04 

UST-25-
0045235-03 

UST-25-
0015839-06 

UST-25- 
0078358/03-1 

UST-25-
0051347-04 

Probeneingang: 02.12.2025 20.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 15.05.2025 18.02.2025 20.08.2025 15.05.2025 

Grenzwert  

Escherichia coli in  
100 ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enterokokken in  
100 ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coliforme Bakterien in  
100 ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koloniezahl  
bei 22 º C 

in  
1 ml 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koloniezahl  
bei 36 º C 

in  
1 ml 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

Bezeichnung Einheit 

Entnahme-
stelle 

WT 
Lachweiler 

ON Römer- 
graben 

ON 
Württem-

berger Hof 

WT 
Maibach 

ON 
Rösers-
mühle 

ON 
Mittelmühle 

ON Vorder-
mühle 

ON 
Bubenorbis 

ON 
Laukenmühle 

Trinkwasse
r-brunnen 

ON Mainhardt 
KiGa Hütten 

Proben-Nr.: UST-25-
0116307-01 

UST-25-
0014505-05 

UST-25-
0116307-02 

439326 UST-25-
0014505-07 

UST-25-
0116307-03 

UST-25-
0045235-02 

UST-25-
0014505-06 

UST-25-
0014505-03 

USt-25-
0078358-06 

UST-25- 
0116307-01 

Probeneingang: 02.12.2025 18.02.2025 02.12.2025 10.12.2025 18.02.2025 02.12.2025 15.05.2025 18.02.2025 18.02.2025 20.08.2025 02.12.2025 

Grenzwert  

Escherichia 
coli 

in  
100 ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enterokokken in  
100 ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coliforme  
Bakterien 

in  
100 ml 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koloniezahl  
bei 22 º C 

in  
1 ml 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koloniezahl  
bei 36 º C 

in  
1 ml 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

 
 
 



weiterer Teil von Anlage 3 Teil I der Trinkwasserverordnung 2023 

Bezeichnung Einheit 

Entnahme-
stelle 

WT 
Hohenstraßen 

ON Mainhardt 
KiGa Huzele 

ON 
Gewerbegebiet 

„Äußerer Eichwald“ 
WT Maibach 

Proben-Nr.: UST-25-
0078360/02-1 

UST-25-0015830-02 UST-25- 
0078360-04 

127052-03-02 

Probeneingang: 20.08.2025 22.02.2025 20.08.2025 16.09.2025 

Grenzwert 

Ammonium mg/l 0,5 <0,010 <0,010 <0,010 0,03 

Färbung 
spektraler Ab- 
sorptionskoeffizient 
436 nm) 

 
 
 
m-1 

 
 
 

0,5 

farblos 
 
 

<0,10 

farblos 
 
 

< 0,50 

farblos 
 
 

<0,10 

farblos 
 
 
- 

Geruch  - ohne ohne  ohne ohne 

Geruchs-   
schwellenwert  
 23 º C 

GSW 3 
 
 
 

1 1   

elektr. Leitfähigkeit 
bei 25 º C 

uS/cm 2.790 bei 25o 549   611 

Trübung FNU 1 0,09 0,16 0,12 <0,10 

ph-Wert   
bei    

 6,5 – 9,5 7,9 
9,3 

7,7 
8 oC 

7,7 
 

7,75 
12,1 oC 

 

Anmerkungen: Die Abkürzungen bei den Entnahmestellen bedeuten: WT = Wasserturm; ON = Ortsnetz 
 



Umfassende Untersuchungen  
 
II. nach Anlage 2 Teil II der Trinkwasserverordnung 2023 

 
 

Bezeichnung Einheit 

Entnahmestelle 
WT Hohen-

straßen 

ON 
Gewerbe-

gebiet 
„Äußerer 
Eichwald“ 

WT 
Maibach 

 ON 
Mainhardt 

KiGa 
Huzele 

Proben-Nr.: 
 

UST- 25 – 
0078360/02-1 

UST- 25 – 
0078360/04-1 

385439 UST-25-
0014514-02 

Probeneingang: 20.08.2025 20.08.2025 27.06.2025 18.02.2025 

Grenzwert   

Antimon mg/l 0,005 <0,001 <0,001 <0,0005 <0,001 

Arsen mg/l 0,01 0,00171 <0,001 < 0,001 0,00134 

Benzo(a)pyren mg/l 0,00001 <0,000002 <0,000002 < 0,000002 <0,000002 

Blei mg/l 0,01 <0,001 0,00119 < 0,001 <0,001 

Cadmium mg/l 0,003 0,00017 0,00017 < 0,0003 0,00014 

Kupfer mg/l 2 0,00595 2 < 0,005 0,0126 

Nickel mg/l 0,02 <0,001 0,02 < 0,002 <0,001 

Nitrit mg/l 0,5 <0,005 0,5 < 0,01 <0,005 

PAK 
(Polyzyklische Aromatische 
Kohlenwasserstoffe) 
davon: 
Fluoranthen 
Benzo(b)fluoranthen 
Benzo(k)fluoranthen 
Benzo(a)pyren 
Benzo(g,h,i)perylen 
Indeno(123-cd)pyren 

mg/l 
 
 
 
 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

 

<0,0001 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

<0,00001 
<0,00001 

<0,0000020
,00001 

<0,00001 

 
 
 
 
 

< 0,00001 
< 0,00001 
<0,000002 

0,00001 
< 0,00001 

 
 
 
 
 

< 0,000002 
< 0,000002 
< 0,000002 
< 0,000002 
< 0,000002 

 
 
 
 
 
<0,00001 
<0,00001 
<0,000002 
<0,00001 
<0,00001 

Trihalogenmethan davon: 
 
Bromdichlormethan 
Dibromchlormethan 
Tribrommethan 
Trichlormethan 

mg/l 
 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

<0,05 
 

 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
 

<0,0003 
<0,0003 
<0,0003 
<0,0003 

 

 
 

< 0,0003 
< 0,0003 
< 0,0003 
< 0,0003 

 

 
 

< 0,0002 
< 0,0002 
< 0,0003 
< 0,0001 

 
 
<0,0003 
<0,0003 
<0,0003 
<0,0003 

Gesamthärte  ºdH - 16,6 18,1 17,6 16,4 

mmol/l - 3,00 3,20 3,14 2,90 

Härtebereich gem. Wasch- 
und Reinigungsmittelgesetz 

- - hart hart hart hart 

 
 

 


